
 

 
  

 

А К Т 
государственной  историко-культурной  экспертизы 

 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание противотуберкулезного диспансера», 1927-1928 гг., 

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27 
 

 
 

Дата начала проведения экспертизы 16.02.2021 года 
Дата окончания проведения экспертизы 04.03.2021 года 
Место проведения экспертизы г. Иваново,  г. Саратов 
Заказчик экспертизы (Заявитель) ОБУЗ «Областной противотуберкулезный 

диспансер имени М. Б. Стоюнина»  
Место нахождения: 153000, Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27  
ИНН 3702004019,  КПП 370201001 

 
 

Сведения об организации 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-
производственный центр «Приоритет»  
(далее - ООО «НПЦ «Приоритет») 

РФ, 410002, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., 
д. 150/154, пом. 1-8, 8 (8452) 39-79-58  
npc-prioritet@mail.ru 
ИНН / КПП     6452950168 / 645001001 

 
 

Состав экспертной комиссии 
 

Председатель комиссии: 
Фамилия, имя и отчество  Маясов Александр Николаевич 
Образование Высшее 
Специальность  Инженер-строитель 
Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы 34 года 
Место работы, должность ООО НПЦ «Приоритет» - эксперт  

(приказ от 03.06.2019 года № 1). 
 

 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

 

    приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 15.04.2019 года № 436: 
    - проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия;  
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия,        
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и             
иных работ в границах территории объекта   
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культурного наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия. 
 

Ответственный секретарь комиссии: 
 

 

Фамилия, имя и отчество 
 

Щеглов Александр Александрович 
Образование     высшее, Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет  
 

Специальность     инженер (диплом № 1380); 
   повышение квалификации в 2007 и в 2014 
году:      
    - реставрация, воссоздание и консервация 
памятников культурного наследия  
свидетельство от 23.11.2007 года № М-2687; 
    -  экспертиза объектов культурного наследия    
от 31.10.2014 года № 147/2014. 
 

Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  16 лет 
Место работы, должность ООО «НПЦ «Приоритет» - эксперт   

(приказ от 01.10.2018 года № НПЦ00000015). 
 

 

Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

      

      приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от  25.08.2020  года № 996: 
     - документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ в 
границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
 

     - проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия. 
 

 

Член комиссии: 
 

Фамилия, имя и отчество  
 

Искакова Рамзия Гаясовна 
Образование  высшее, Волгоградский государственный 

университет 
 

Специальность   история 
Учёная степень (звание)  нет 
Стаж работы  28 лет 
Место работы, должность ГБУ ВОНПЦ по охране памятников истории и 

культуры (г. Волгоград), главный специалист; 
ООО «НПЦ «Приоритет» - эксперт. 
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Реквизиты решения Министерства 
культуры Российской Федерации по 
аттестации эксперта с указанием 
объектов экспертизы 

      

     приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 27.02.2019 года № 219: 
 

   - документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в Реестр; 
   - документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из Реестра; 
   - документы, обосновывающие изменение 
категории историко-культурного значения 
объекта культурного наследия; 
   - документация, обосновывающая проведение 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия;  
   - документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ;  
    - документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия    
либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия. 

 
Информация об ответственности экспертов за достоверность сведений, изложенных в 

заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия экспертов, в составе: председатель комиссии: 
Маясов Александр Николаевич; ответственный секретарь комиссии: Щеглов Александр 
Александрович; член комиссии: Искакова Рамзия Гаясовна, признаем свою ответственность 
за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и за достоверность сведений, изложенных в 
заключении экспертизы.  

Эксперты не имеют с Заказчиком экспертизы отношений, указанных в п. 8 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569. 
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Цели и объекты экспертизы 
 

Объект экспертизы:   
 

«Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание противотуберкулезного диспансера, 
1927-1928 гг.», расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27 (левое крыло и 
центральная часть) в части приспособления для современного использования (капитальный 
ремонт)» (далее – Проект, Проектная документация), выполненная обществом с 
ограниченной ответственностью Строительно-конструкторское бюро «Проект» (лицензия 
Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 01.09.2015 года № МКРФ 02827) (далее – Автор, Разработчик). 

Проектная документация разработана в отношении объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание противотуберкулезного диспансера», 1927-1928 гг., 
расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27 (далее – Объект). 

  
 

Цель экспертизы:  
 

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия 
(отрицательное заключение) Проектной документации на проведение работ по сохранению 
Объекта требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. 

 

 

В целях проведения государственной историко-культурной экспертизы Заявителем в 
электронном виде представлена «Научно-проектная документация на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
противотуберкулезного диспансера, 1927-1928 гг.», расположенного по адресу: г. Иваново, 
ул. Крутицкая, д. 27 (левое крыло и центральная часть) в части приспособления для 
современного использования (капитальный ремонт)», в следующем составе: 
 

Раздел  1 Предварительные работы. 

Подраздел  1        Исходно-разрешительная документация в следующем составе: 
 - Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия 
от 21.12.2020 года, № 40, утвержденное комитетом Ивановской области 
по государственной охране объектов культурного наследия; 
 

 
 
 
 
 
на 6 л. 

 - Распоряжение департамента культуры и культурного наследия 
Ивановской области от 25.07.2012 года № 130 «Об утверждении 
«Предмета охраны» на объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры), расположенные на территории Ивановской 
области»; 
 

 
 
 
 
на 3 л. 

 - Распоряжение комитета Ивановской области по государственной   
охране объектов культурного наследия от 18.11.2019 года № 194-о «Об 
утверждении охранного обязательства собственника или иного   
законного владельца объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание противотуберкулезного диспансера», 1927-1928 гг.        
(г. Иваново, ул. Крутицкая, 27)»; приложение – охранное обязательство; 
 

 
 
 
 
 
на 9 л. 
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 - Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
противотуберкулезного диспансера», 1927-1928 гг., расположенного по 
адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27, составленный 13.11.2019 года 
Комитетом Ивановской области по государственной охране объектов 
культурного наследия; 
 

 
 
 
 
на 4 л. 

 - Паспорт объекта культурного наследия «Здание Туберкулезного 
диспансера», 1927-1928 гг., расположенного по адресу: г. Иваново,          
ул. Крутицкая, д. 27, составленный 24.01.1973 года; приложение – учетная 
карточка; 
 

 
 
 
на 8 л. 

 - Акт визуального осмотра объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) «Здание Туберкулезного диспансера, 1927-1928 гг., 
Г.Г. Павин», от 19.07.2012 года (приложение к охранному обязательству 
от 19.07.2012 года № 37/12-343); 
 

 
 
 
на 2 л. 

 - Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления на часть нежилого здания (общая площадь 2375,40 м2), 
расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27, от 15.06.2012 
года серия 37-СС № 197516, выданное Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 
области; 
 

 
 
 
 
 
на 1 л. 

 - Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 01.09.2015 года № МКРФ 02827, выданная ООО 
Строительно-конструкторское бюро «Проект». 
 

 
 
 
 
на 3 л.  

Подраздел  2 Результаты предварительного исследования при ознакомлении с 
памятником и имеющимися материалами; 
 
 

Подраздел  3  Акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия. 
 

Раздел  2 Комплексные научные исследования. 
Подраздел  1 Введение; 
Подраздел  2  Результаты историко-архивных и библиографических исследований; 
Подраздел  3 Результаты натурного изучения объекта культурного наследия; 
Подраздел  4 Выводы и рекомендации по результатам натурного исследования; 
Подраздел  5 Обмерные чертежи с нанесением дефектов. 

 

Раздел  3 Проект приспособления для современного использования.  
Стадия Эскизный проект  

Подраздел  1 Пояснительная записка; 
Подраздел  2 Архитектурные решения. 

 

Стадия  Проект 
Подраздел  1 Пояснительная записка; 
Подраздел  2 Архитектурно-строительные решения; 
Подраздел  3 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 
Подраздел  4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
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Подраздел  5 Система электроснабжения; 
Подраздел  6 Система водоснабжения и водоотведения; 
Подраздел  7 Система отопления и вентиляции. Автоматизация общеобменной 

вентиляции; 
 

Подраздел  8 Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре. 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и  

результаты экспертизы: 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и 

характера выполненных работ и их результатов 
 

Экспертиза проводится на основании контракта на проведение государственной 
историко-культурной экспертизы от 16.02.2021 года № 32/21.  

Перед началом проведения экспертизы экспертами проведено организационное 
заседание, на котором избран председатель и ответственный секретарь экспертной 
комиссии, определен порядок работы экспертной комиссии (см. протокол заседания 
комиссии экспертов от 16.02.2021 года № 1). 

Экспертами в процессе проведения экспертизы: 
-  рассмотрены документы, представленные Заказчиком экспертизы; 
- выполнен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) 

по Объекту, включающего документы, принятые от Заказчика экспертизы, и материалы, 
собранные в ходе экспертизы; 

- осуществлено аналитическое изучение Проекта в целях определения соответствия 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а именно: 

 соответствия нормативным правовым актам в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в 
их исторической среде, научной обоснованности предлагаемых проектных решений;  

- проведен обмен сформировавшимися мнениями экспертов и их обобщение          
(см. протокол заседания комиссии экспертов от 04.03.2021 года № 2). 

По результатам проведенной работы установлено, что состав и содержание 
представленного на экспертизу Проекта соответствует п. 8 Задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 21.12.2020 года, № 40, 
утвержденного комитетом Ивановской области по государственной охране объектов 
культурного наследия (далее – Задание). В соответствии с Техническим заданием 
(приложение № 1 к Контракту от 05.10.2020 года № 107А//85П/20 на разработку научно-
проектной документации) раздел «Архитектурно-строительные решения» выполнен в 
объеме разделов проектной документации «Архитектурные решения» и «Конструктивные 
решения», предусмотренных Заданием на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия. Проект содержит описание мероприятий по ремонту и 
приспособлению Объекта для современного использования, включает в себя текстовые, 
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графические, а также иллюстрационные материалы в объеме, достаточном для обоснования 
вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

Результаты проведенных исследований оформлены экспертами в виде акта 
государственной историко-культурной экспертизы. Указанные исследования проведены с 
применением методов историко­архивного, историко-архитектурного и инженерно-
технического анализов. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

 
Общие сведения об Объекте 
 
 

Памятник истории и культуры «Здание противотуберкулезного диспансера»,        
1927-1928 гг., расположен по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27. Объект поставлен на 
государственную охрану решением исполнительного комитета Ивановского областного 
Совета народных депутатов от 22.10.1986 года № 322 «О работе советских и хозяйственных 
органов области по выполнению Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников 
истории и культуры» как памятник местного значения. Общая видовая принадлежность 
Объекта – памятник градостроительства и архитектуры. 

В соответствии со ст. 64 Федерального Закона № 73-ФЗ Объект отнесен к объектам 
культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - Реестр), с последующей регистрацией данных об Объекте    
в Реестре в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.  
 Объекту присвоен регистрационный номер 371610553040005 в порядке, 
установленном гл. IV Федерального закона № 73-ФЗ и Положением о едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 03.10.2011 года № 954. 

В настоящее время Объект является областной собственностью и находится в 
оперативном управлении ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер имени          
М.Б. Стоюнина» (см. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления на часть нежилого здания от 15.06.2012 года серия 37-СС № 197516, выданное 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ивановской области). 

Предмет охраны Объекта утвержден распоряжением департамента культуры и 
культурного наследия Ивановской области от 25.07.2012 года № 130 «Об утверждении 
«Предмета охраны» на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), 
расположенные на территории Ивановской области». 

Границы территории Объекта утверждены приказом департамента культуры и 
культурного наследия Ивановской области от 30.12.2014 года № 120 «Об утверждении 
границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
туберкулезного диспансера, 1927-1928 гг., арх. Г.Г. Павин» расположенного по адресу: 
Ивановская область, г. Иваново, ул. Крутицкая, 27». 

На Объект оформлено охранное обязательство, утвержденное распоряжением 
комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия 
от 18.11.2019 года № 194-о «Об утверждении охранного обязательства собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
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противотуберкулезного диспансера», 1927-1928 гг. (г. Иваново, ул. Крутицкая, 27)». 
 В качестве первичных учетных документов Объекта на экспертизу представлены 
паспорт объекта культурного наследия, составленный Комитетом Ивановской области по 
государственной охране объектов культурного наследия 13.11.2019 года и паспорт объекта 
культурного наследия, составленный 24.01.1973 года. 
 
Краткое историко-архивное и архитектурно-художественное описание Объекта 
 

В результате историко-архивных и архитектурных исследований, выполненных 
Автором Проекта, установлено следующее: 

«Здание туберкулезного диспансера (улица Крутицкая, дом 27, литер «А») построено 
по проекту главного архитектора города - Г.Г. Павина с участием архитектора А.И. 
Панова в 1928 году. Проектирование и строительство велось по заказу Губздравотдела. 
Строительство велось производственным отделом ГОСХа (Городской отдел 
коммунального хозяйства). 

Здание противотуберкулезного диспансера с момента своего возведения 
принципиально не меняло своего функционального назначения – лечебное. С 1930 по 1941 
годы на базе диспансера был организован и работал научно-исследовательский институт 
туберкулеза. С 1944 по 1943 годы руководителем НИИ туберкулеза и диспансера был 
прекрасный врач, специалист по костному туберкулезу, заслуженный врач РСФСР       
Н.Н. Тихомиров, который участвовал в лечении В.И. Ленина после его ранения. В конце 
1940-х годов институт был переименован в тубдиспансер с сохранением прежних 
штатов. В годы второй мировой войны в здании был развернут хирургический госпиталь. 
Сейчас тубдиспансер носит имя М.Б. Стоюнина, который работал в диспансере 38 лет. 

Сравнительный анализ проекта здания и поэтажных планов техническом паспорте 
здания с большой долей вероятности позволяет утверждать, что в объемно-
планировочные решения здания вносились корректировки уже в ходе его строительства. 
Например: 

- в правом крыле возведен цокольный этаж сравнительно большей площади, чем 
предусмотренный утвержденным проектом подвал; 

- в левом крыле в проекции лестничной клетки отсутствует подвал, 
предусмотренный утвержденным проектом; 

- в проекте отсутствуют балконы второго этажа по улице Крутицкая. Факт их 
первоначального существования подтверждается при осмотре кирпичной кладке стен и 
конструктивным решением, характерным для периода возведения здания; 

- в проекте отсутствуют объемы крылец на торцовых фасадах с балконами, 
покрывающими эти объемы. Факт их первоначального существования подтверждается 
при осмотре кирпичной кладки стен и конструктивным решением, характерным для 
периода возведения здания; 

- изменения в планировке подвала в центральном объеме здания во многом связаны с 
возведением современной одноэтажной пристройки по дворовому фасаду. 

В процессе изменения своего назначения внутренняя планировка здания неоднократно 
менялась. Если 1930 года (практически с момента ввода корпуса в эксплуатацию) в здании 
размещался научно-исследовательский институт туберкулеза, то в годы Великой 
отечественной войны в здании был развернут хирургический госпиталь. Функциональное 
назначение корпуса менялось и в ходе ввода в эксплуатацию новых корпусов комплекса 
зданий противотурберкулезного диспансера. 
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Существующая внутренняя планировка не соответствует «план – схеме второго 
этажа», из «Свода памятников архитектуры и монументального искусства России. 
Ивановская область. Том 1. Наука, 1998». 

При визуальном осмотре здания обнаружено, что изначально отопление здания было 
калориферным от калориферных печей, располагавшихся в подвале центрального объема 
здания. Свидетельством этому являются каналы в кирпичных стенах, решетки на 
которых расположены в двух уровнях. Через решетки в нижней зоне стен в помещения 
подавался теплый воздух, через решетки в верхней зоне помещений была вытяжная 
вентиляция. Позднее калориферное отопление заменено водяным, от городских сетей. 

Существующая одноэтажная пристройка по дворовому фасаду является более 
поздней по отношению к основному зданию, о чем свидетельствуют строительные 
материалы из которых она возведена (силикатный кирпич в кирпичных стенах, 
перекрытие – сплошной настил из сборных железобетонных панелей) применение которых 
не характерно для времени возведения подлинного здания. 

Современное происхождение имеют и входы в цокольный и подвальный этажи, о чем 
свидетельствует применение современного кирпича при их строительстве. 

Фасады неоднократно меняли свое цветовое решение, свидетельством чему является 
наличие в отслоившихся фрагментах окраски фасадов слоев разных цветов 

Диспансер – первый, построенный в СССР объект соответствующего назначения. 
Новый тип лечебного здания, сочетающий функции профилактики заболеваний со 
стационарным лечением. Интересный пример соединения традиций провинциального 
неоклассицизма с приемами новаторской архитектуры 1920-х годов. 

Двухэтажное здание с холодным чердаком имеет симметричный план: к боковым 
сторонам трапециевидного в плане центрального объема примыкают удлиненные, чуть 
протяженные прямоугольные крылья с ризалитами на флангах. Под правым крылом 
имеется локально расположенный цокольный этаж. Под центральным объемом 
расположен подвал. В объеме холодного чердака есть три помещения, изначально 
предназначенные для вентиляционных камер, технологическое оборудование которых 
демонтировано. 

Оформление фасадов выполнено в формах упрощенного неоклассицизма. 
Протяженный фасад членится расположенными в простенках плоскими пилястрами во 
всю высоту здания. Плоскости фасада завершаются упрощенным антаблементом, 
расширенным в центральной части, и узкой лентой аттика. Окна первого этажа близки к 
квадрату, над ними расположены узкие сдвоенные окна второго этажа. В центральном 
объеме имеются небольшие лежачие прямоугольные окна второго света. На боковых 
крыльях расположены по два прямоугольных в плане сильно выступающих балкона. 
Центральный объем выделен дополнительными небольшими проемами второго света в 
верхнем этаже.  

Планировка коридорная в сочетании с холлами, прерывающими коридоры в боковых 
крыльях. В коридоры выходят лечебные и профилактические кабинеты и больничные 
палаты». 

 
  Анализ Проектной документации, представленной на экспертизу 

 
 

Экспертной комиссией установлено, что Проектная документация разработана          
в 2020-2021 гг. ООО Строительно-конструкторское бюро «Проект» на основании контракта 
на разработку научно-проектной документации по сохранению Объекта от 05.10.2020 года 
№ 107А//85П/20, заключенного с ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер 
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имени М.Б. Стоюнина». 
Разработчик Проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью 

Строительно-конструкторское бюро «Проект»; адрес местонахождения и осуществления 
лицензируемого вида деятельности: 153022, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Велижская, 1; 
ИНН 3702516352, ОГРН 1073702006366; лицензия Министерства культуры Российской 
Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 01.09.2015 года           
№ МКРФ 02827, переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа 
от 10.06.2019 года № 746.   

Проектная документация выполнена Разработчиком на основании следующих 
документов: 

- задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного 
объекта культурного наследия от 21.12.2020 года, № 40, утвержденного комитетом 
Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия; 

- распоряжения департамента культуры и культурного наследия Ивановской области 
от 25.07.2012 года № 130 «Об утверждении «Предмета охраны» на объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры), расположенные на территории Ивановской 
области»; 

- акта определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия; 

- контракта на разработку научно-проектной документации по сохранению Объекта от 
05.10.2020 года № 107А//85П/20. 

Состав и содержание представленного на экспертизу Проекта соответствует 
требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 
требования», введенного в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст.  
 
Результаты комплексных научных исследований 
 

Проектная документация разработана на основании комплексных научных 
исследований Объекта, проведенных Разработчиком в 2020-2021 гг. и включающих в себя 
следующие работы: 

- историко-архивные и библиографические исследования; 
- инженерно-техническое обследование; 
- натурные исследования с подготовкой обмерных чертежей; 
- фотофиксация Объекта до начала проведения работ. 

 По итогам инженерно-технического обследования основных строительных 
конструкций здания, проведенного ООО Строительно-конструкторское бюро «Проект»         
в декабре 2020 года, Разработчиком подготовлены следующие выводы и рекомендации по 
проведению работ по сохранению Объекта (см. Раздел 2): 
 «3.2.2. Основания и фундаменты. 

Проектная и исполнительная документация, содержащая информацию о сложении 
основания и самой конструкции фундаментов, утрачена. Сведения о ранее проведенных 
исследованиях основания и конструкции фундаментов отсутствуют. 

Дефектов и повреждений, свидетельствующих о недостаточной несущей 
способности фундаментов, не обнаружено. В современной одноэтажной пристройке к 
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центральному объему по дворовому фасаду обнаружены трещины в несущих стенах, 
свидетельствующие о явном неблагополучии фундаментов этого объема. 

По классификации ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия» и ГОСТ 31937-2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
техническое состояние фундаментов исторического объема оценивается как 
работоспособное техническое состояние.  

3.2.3. Цоколь и отмостка. 
Стены цоколя исторического объема сплошная кладка из полнотелого 

керамического кирпича на известьсодержащем растворе, фасадные поверхности 
оштукатурены и окрашены. 

При визуальном осмотре цоколя исторического объема здания обнаружены 
следующие дефекты: 

- многочисленные участки увлажнения стен. Увлажнения в основном приурочены к 
зонам выпуска ливневых вод с крыши из поврежденных труб наружного организованного 
водостока; 

- шелушение и опадение окрасочного слоя фасада, указывающие на иное былое 
цветовое решение фасадов; 

- участки поражения фасада биологической агрессией (грибок); 
- отмостка по фасаду по улице Крутицкая имеет участки просадки, читаемые 

невооруженным взглядом, поражения биологической агрессией (многолетние травы). 
Существующее состояние цоколя и отмостки существенно снижают 

долговечность здания. 
Рекомендуется: 
- ремонт отмостки. (при ремонте отмостки предусмотреть открытые лотки для 

отвода ливневых стоков от стен); 
- восстановление выпусков организованного наружного водостока; 
- очистка цоколя от биологической агрессии; 
- обрушение ослабленных участков штукатурки с последующим восстановлением; 
- окраска цоколя. 
По классификации ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия» и ГОСТ 31937-2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
техническое состояние цоколя исторического объема оценивается как ограниченно 
работоспособное состояние. 

3.2.4. Наружные стены. 
Наружные стены корпуса – сплошная кладка из полнотелого керамического 

кирпича. Толщина кладки с учетом отделочных слоев 72-85 см. Толщина наружных стен 
переменна по высоте. Отделка внутренних поверхностей стен в зависимости от 
назначения помещений: штукатурка или облицовка глазурованной плиткой. Наружные 
поверхности стен оштукатурены и окрашены. Перемычки над оконными и дверными 
проемами кирпичные клинчатого типа. 

Кирпичный декор фасадов: 
- декоративный карниз в зоне чердачного перекрытия, состоящий из прямоугольных 

обломов (полок); 
- пилястры в межоконных простенках. 
При вскрытии внутреннего штукатурного слоя в зоне оконных проемов с балконами 

обнаружена современная кладка из силикатного кирпича – свидетельство заложенного 
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выхода на балкон. 
Состояние наружных стен вызвано: 
- дефектами организованного водостока (расстройство трубных соединений по 

высоте); 
- утратой окрытий выступающих деталей кирпичного декора; 
- отсутствием должного технического обслуживания. 
Дефекты внутренней отделки наружных стен – следствие их увлажнения в период 

прошлого ремонта чердачного перекрытия и крыши. 
Дефекты организованного водостока способствуют сокращению долговечности 

здания в целом. Требуется: 
- срочный ремонт водосточной системы; 
- восстановление окрытий выступающих элементов кирпичного декора; 
- реставрация (ремонт) фасадов; 
- ремонт балконных плит; 
- очистка кладки от биологической агрессии; 
- обрушение ослабленных участков штукатурки внутренних поверхностей. 
Теплотехнические характеристики наружных стен в соответствии с 

требованиями СП.50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» актуализированная редакция 
СНиП 23.02.2003 недостаточна по показателям энергоэффективности. 

По классификации ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия» и ГОСТ 31937-2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
техническое состояние наружных стен исторического объема оценивается как 
ограниченно работоспособное состояние. 

3.2.5. Внутренние стены. 
Внутренние стены – кладка из полнотелого керамического кирпича. Толщина стен 

(с учетом штукатурных слоев) 590 мм. В толще кладки расположены вертикальные 
каналы. Сечение каналов в зоне полов (каналы былого калориферного отопления) 
достигает 30*х40*см. В каналах с утраченными решетками обнаружен строительный 
мусор, старые матрасы и другие отходы. Сечение каналов (вытяжная вентиляция) в 
полочной зоне 30*х40*см. 

При визуальном осмотре внутренних кирпичных стен обнаружены дефекты 
отделки аналогичные дефектам с внутренней поверхности наружных стен: 

- шелушение и самообрушение финишной отделки; 
- высолы; 
- участки, пораженные биологической агрессией; 
- трещины в кладке второго этажа давнего происхождения - кирпич в разломе 

запыленный. В поздней отделке фасадов трещины не проявляются, что свидетельствует 
об их стабилизации; 

- трещины и участки ослабленной кладки в объеме первого этажа. 
С большой долей вероятности можно утверждать происхождение этих дефектов 

следствие: 
- длительного увлажнения стен протечками с кровли; 
- увлажнением стен атмосферными осадками в период ремонта чердачного 

перекрытия и кровли в 2013 году. 
По классификации ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия» и ГОСТ 31937-2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
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техническое состояние внутренних стен исторического объема оценивается как 
работоспособное техническое состояние. 

Рекомендуется: 
- обрушение поврежденной и ослабленной финишной отделки с обработкой 

специальными составами, уничтожающими развитие биологической агрессии; 
- демонтаж решеток в уровне полов, очистка каналов от мусора, закладка 

отверстий кирпичной кладкой из полнотелого керамического кирпича; 
- с решетками в уровне потолочной поверхности в зависимости от проектных 

решений вентиляции предусмотреть: 
а) при использовании каналов – выполнить их очистку и швабрение; 
б) при иной схеме вентиляции – демонтаж решеток и последующее заложение 

отверстий кирпичной кладкой. 
3.2.6. Чердачное перекрытие. 
Участки деревянного чердачного перекрытия имеют относительно новое 

происхождение – результат ремонта (реставрации) чердачного перекрытия 2013 года. В 
ходе ремонта сохранена несущая балочная клетка из металлопроката. 

Второстепенные балки клетки с переменным шагом, опираются на кладку стен и 
главные балки. Схема главных балок визуально читается по потолочной поверхности – 
опирается на кладку внутренних продольных и поперечных стен. В объеме чердака 
второстепенные балки утеплены и зашиты пиломатериалами. 

Участки «бетонного» чердачного перекрытия по проекту предусмотрены только 
над лестничными клетками. В действительности: 

- над лестницей в торце левого крыла – кирпичные, цилиндрические своды по балкам 
из металлопроката; 

- над одной из лестниц в центральном объеме чердачное перекрытие деревянное; 
- чердачное перекрытие в проекции вентиляционных камер – бетонное плоское. В 

бетоне использован кирпичный бой в качестве крупного заполнителя. 
Дефектов, свидетельствующих о недостаточной несущей способности чердачного 

перекрытия, не обнаружено. 
На поточной поверхности чердачного перекрытия читаются: 
- следы протечек в конструкции нового перекрытия; 
- коррозия финишной отделки на участках под вентиляционными камерами в 

объеме чердака. 
По классификации ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия» и ГОСТ 31937-2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
техническое состояние чердачного перекрытия исторического объема оценивается как 
работоспособное техническое состояние. 

Рекомендуется: 
- для деревянных участков чердачного перекрытия в зонах протечек с кровли 

предусмотреть осушение и обеззараживание от биологической агрессии всей конструкции 
перекрытия. В случае поражения дощатого настила гнилью – предусмотреть его замену; 

- предусмотреть финишную отделку потолочной поверхности всего деревянного 
перекрытия; 

- предусмотреть обрушение ослабленной штукатурной отделки потолочной 
поверхности кирпичных сводов и плоских бетонных участков; 

- предусмотреть финишную отделку потолочной поверхности кирпичных сводов и 
плоских бетонных участков; 
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- при установке на перекрытии технологического оборудования (вентиляция) 
предусмотреть усиление в зависимости от проектируемой нагрузки. 

3.2.7. Междуэтажное перекрытие. 
Конструкция междуэтажного перекрытия над первым этажом: 
- чистая конструкция пола; 
- сплошной настил из половой доски по бревнам из круглого бревна; 
- звукоизоляция – насыпь опилок; 
- сплошной дощатый настил на несущей балочной клетке из металлопроката. 
- финишная отделка потолочной поверхности первого этажа. 
Конструкция чистых полов: линолеум или плитка. Линолеум имеет многочисленные 

механические повреждения и вздутия. Отдельные плитки утрачены или растресканы. 
При вскрытии пола обнаружено поражение гнилью участков половой доски и 

бревен. Участки поражения гнилью приурочены к наружным стенам и на участках былого 
расположения сантехнических приборов. Зыбкости полов и прогибов перекрытия, на 
момент проведения обследования не обнаружено. 

Состояние потолочной поверхности первого этажа в эксплуатируемом объеме 
скрыто подвесными потолками. 

В потолочной поверхности междуэтажного перекрытия в зоне приспособления для 
современного использования имеются дефекты финишной отделки: шелушение; участки 
отслоения штукатурного сдоя. 

По классификации ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия» и ГОСТ 31937-2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
техническое состояние междуэтажного перекрытия исторического объема оценивается 
как ограниченно работоспособное состояние. 

Рекомендуется: 
- выполнить выборочный ремонт несущего дощатого настила пола. В случае 

увеличения полезной нагрузки на перекрытие предусмотреть в усиление перекрытия; 
- выполнить ремонт отделочных покрытий чистых полов и потолков. 
При возможной прокладке новых сетей водоснабжения и канализации необходимо 

учитывать конструкцию перекрытия и не допускать нарушения схемы несущей балочной 
клетки из металлопроката и опорных бревен несущего дощатого настила черного пола. 

3.2.8. Цокольное перекрытие. 
Несущая конструкция цокольного перекрытия над подвалом – кирпичные 

цилиндрические своды по балкам из металлопроката. Дефектов и повреждений, 
свидетельствующих о недостаточной несущей способности несущей конструкции 
цокольного перекрытия, при визуальном осмотре не обнаружено. В безподвальной части 
здания конструкция полов – дощатый настил по лагам. 

При вскрытии пола в торце левого крыла у наружной стены дворового фасада 
обнаружен подпольный канал для прокладки сетей ОВ и ВК. Стенки канала кирпичная 
кладка, перекрытие – кирпичный свод. Можно предположить, что в объеме межполья 
(под дощатым настилом по лагам) существуют и прочие каналы, в прошлом – магистрали 
подачи теплого воздуха к каналам внутренних стен. Дефектов, свидетельствующих о 
недостаточной несущей способности полов, при визуальном исследовании не обнаружено. 

В ходе данного исследования конструкция полов по лагам не вскрывалась. Учитывая 
их давнее существование и отсутствие следов вентиляции межполья, с большой долей 
вероятности можно предположить наличие поражения древесины гнилью. 

Рекомендуется: 

14



 

- выполнить выборочный ремонт несущей конструкции полов по лагам; 
- при прокладке инженерных коммуникаций ниже уровня пола первого этажа 

учесть конструкцию подпольных каналов. При невозможности их обхода выполнить 
усиление или демонтаж. 

3.2.9. Лестницы. 
В объеме, подлежащем ремонту (приспособлению для современного обслуживания) 

имеется три лестницы доступа на второй этаж. Из общего объема левого крыла здания 
лестницы выделены с двух сторон внутренними кирпичными стенами. В объеме второго 
этажа торцы лестниц – остекленные столярные перегородки. 

В объеме первого этажа эксплуатируемая лестница открытая – доступ на первый 
этаж перекрыт металлической решеткой. Выход на прилегающую территорию – через 
одноэтажную современную пристройку. Лестница в торце левого крыла имеет выход 
непосредственно на прилегающую территорию через крыльцо. Лестничные марши 
лестниц: накладные ступени по оштукатуренным металлическим косоурам. Лестничные 
площадки – кирпичные цилиндрические своды. Все три лестницы имеют нарушения 
существующих противопожарных требований к путям эвакуации. 

Свидетельств о недостаточной несущей способности маршей и площадок при 
визуальном обследовании не обнаружено. 

Имеются дефекты и повреждения: 
- механические сколы проступей; 
- отделки стен, потолков, ограждений и полов. 
Необходимо привести лестницы в соответствие с требованиями существующих 

противопожарных требований к путям эвакуации. В случае если эти требуют изменения в 
«предмете охраны» предусмотреть компенсирующие мероприятия с разработкой 
специальных технических условий. 

3.2.10. Крыша. 
Крыша здания претерпела капитальный ремонт в 2013 году с сохранением 

подлинной (исторической) геометрии кровли и схемы организованного водостока. В 
процессе капитального ремонта были выполнены следующие работы: 

- замена водоизоляционного покрытия на оцинкованные листы с полимерным 
покрытием; 

- замена обрешетки; 
- ремонт стропильной системы. 
Обнаружены следующие дефекты и повреждения: 
- имеются участки с потерей герметизации кровли. Протечки зафиксированы на 

полочной поверхности чердачного перекрытия; 
- часть водосточных труб полностью утратила колена, отводящие ливневые стоки 

от стен здания, что провоцирует увлажнение кирпичной кладки цоколя; 
- в отдельных водосточных трубах утрачена герметичность соединений по 

высоте; 
- утрачены или повреждены отдельные водоприемные воронки; 
- по дворовому фасаду водосток направлен на кровлю входа без отводящего лотка. 

Следствие – регулярное увлажнение стен современной одноэтажной пристройки к 
дворовому фасаду центрального объема здания; 

- подвесные лотки организованного водостока имеют прогибы, нарушающие 
направление водостока к воронкам; 

- окрытие декоративного карниза полностью утрачено или имеет ослабленное 
крепление. Существует реальная угроза падения сохранившихся участков окрытия на 
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прилегающую территорию. На верхней горизонтальной поверхности декоративного 
карниза прорастают многолетние травы. На фасадах здания четко читаются темные 
следы стоков ливневых вод с декоративного карниза. 

Рекомендуется: 
- выполнить ремонт организованного водостока; 
- выполнить восстановление окрытий декоративного карниза; 
- выполнить выборочный ремонт фальцевых соединений водоизоляционного 

покрытия кровли (в местах протечек). 
3.2.11. Перегородки. 
Внутренние ненесущие перегородки в здании трех типов: 
- перегородки тесовые, оштукатуренные с двух сторон по деревянной дранке с 

подкладкой из мешковины. Отдельные перегородки дополнительно облицованы 
современной плиткой; 

- перегородки столярные, остекленные; 
- перегородки кирпичные. 
При визуальном обследовании обнаружены дефекты и повреждения ненесущих 

перегородок: 
- шелушение и самообрушение финишной отделки; 
- высолы; 
- участки перегородок, пораженные биологической агрессией; 
- участки перегородок, при воздействии на которые невооруженной рукой 

ощущается зыбкость; 
- полное отслоение штукатурного слоя совместно с деревянной дранкой; 
- поражение гнилью скелета перегородок, в основном приуроченных к зоне 

примыкания к наружным стенам. 
С большой долей вероятности можно утверждать происхождение этих дефектов 

следствие длительное увлажнение перегородок протечками до и во время ремонта кровли 
и чердачного перекрытия в 2013 году. 

По классификации ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия» и ГОСТ 31937-2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
техническое состояние внутренних ненесущих перегородок оценивается как недопустимое 
техническое состояние. 

Конструктивное решение ненесущих перегородок не включено в «предмет охраны» 
объекта культурного наследия. При проведении перепланировки левого крыла здания 
допускается возведение новой конструкции перегородок, при этом не допускается 
увеличение нагрузки на междуэтажные перекрытия. В обязательном порядке должна 
быть сохранена коридорная схема планировки второго этажа, включенная в «предмет 
охраны». 

3.2.12. Заполнение оконных проемов. 
В объеме, подлежащем приспособлению для современного использования, оконные 

проемы заполнены двойными блоками с деревянными переплетами с одинарным 
остеклением. Тип монтажных изделий (навесные петли, ручки, затворы) относится по 
происхождению не ранее середины 19-го века. 

Оконные блоки имеют многочисленные дефекты и повреждения: 
- оконные переплеты поражены гнилью и жучком; 
- отдельные створки не открываются или не закрываются; 
- сопряжения нарушены; 
- отдельные внутренние блоки полностью утрачены (существующее остекление 
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одинарное); 
- часть остекления утрачена (зашивка картоном или полиэтиленовой пленкой); 
- отливы в оконных проемах поражены ржавчиной; 
- практически во всех проемах отсутствуют подоконные доски. 
Теплотехнические характеристики окон не достаточны по энергосбережению, 

согласно требованиям действующих нормативов. 
По классификации ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия» и ГОСТ 31937-2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
техническое состояние заполнения оконных блоков оценивается как недопустимое 
техническое состояние. 

Реставрация существующих оконных блоков нецелесообразна из-за большого 
поражения существующих переплетов. Требуется замена оконных блоков с воссозданием 
рисунка существующей расстекловки, включенной в «предмет охраны». Витражное 
остекление на фасаде по улице Крутицкая в объеме второго этажа подлежит 
реставрации. 

3.2.13. Заполнение дверных проемов. 
Дверные полотна деревянные, столярные, глухие, в коридоре и выходах имеют 

остекление. Внутренние двери не включены в «предмет охраны». 
Дверные полотна имеют многочисленные дефекты и повреждения: 
- дверные коробки перекошены, отдельные дверные полотна не имеют плотного 

притвора; 
- приборы частично утрачены или неисправны; 
- дверные полотна имеют механические повреждения: выемка древесины при 

многочисленных заменах запоров; при стеске нижней грани для обеспечения подобия 
плотному закрытию двери; 

- остекление разбито, часть окрашена или заклеена непрозрачными материалами. 
По классификации ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-

технических исследований на объектах культурного наследия» и ГОСТ 31937-2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
техническое состояние заполнения дверных блоков оценивается как недопустимое 
техническое состояние. Требуется замена заполнения внутренних дверных проемов. 

3.2.14. Объем одноэтажной пристройки по дворовому фасаду. 
Одноэтажный объем пристройки по дворовому фасаду к центральному объему 

здания, имеет более позднее происхождение, чем основное здание: 
- стены кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе 

оштукатуренные с двух сторон; 
- безуклонная кровля с наружным неорганизованным водостоком. Водоизоляционное 

покрытие – профилированный оцинкованный настил; 
- несущая конструкция покрытия – сплошной настил из сборных железобетонных 

панелей. 
Функциональное назначение пристройки – гардероб и доступ на уровень первого 

этажа центрального объема исторического здания. Доступ на уровень первого этажа, в 
настоящее время практически единственный эксплуатируемый вход в здание. 

О неудовлетворительном техническом состоянии пристройки при визуальном 
осмотре указывают: 

- сквозные трещины в кладке на всю высоту стен. Трещины заполнены монтажной 
пеной. Распространение трещин относится к зоне подземного перехода (смотри 
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поэтажные планы в техническом паспорте здания); 
- следы увлажнения кладки и поражения стен биологической агрессией; 
- трещины под опорой несущей балки диска покрытия; 
- расстройство продольных швов между сборными панелями покрытия; 
- следы регулярных протечек на потолочной поверхности; 
- самообрушение участков штукатурных слоев. 
По результатам, предварительного визуального обследования можно 

предположить, что причиной развития дефектов являются ошибки при проектировании и 
строительстве пристройки: 

- не учтена конструкция подземного перехода и глубина заложения фундаментов 
исторического объема. Вполне вероятно основанием фундаментов пристройки на 
отдельных участках являются насыпные грунты, следствием чему являются 
неравномерные осадки фундаментов; 

- не предусмотрен осадочно-деформационный шов в покрытии по линии блокировки 
с основным зданием; 

- направление ливневых вод по водосточной трубе с исторического объема на 
кровлю пристройки. 

По классификации ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия» и ГОСТ 31937-2011 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 
техническое состояние одноэтажной пристройки по дворовому фасаду оценивается как 
недопустимое техническое состояние. 

Продолжительность безопасной эксплуатации пристройки резко ограничена во 
времени. Требуется срочное инструментальное исследование объема в целом для принятия 
конструктивных решений. Эксплуатация пристройки допускается только при постоянном 
мониторинге с цикличностью не более два раза в год. Мониторинг выполнять в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния 
объектов культурного наследия. Недвижимые памятники»». 
 Техническое обследование Объекта выполнялось с учетом требований ГОСТ Р 
55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на 
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», 
введенного в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст.  

 
Предлагаемые проектные решения 
 

На основании проведенных историко-архитектурных и инженерно-технических 
исследований, а также историко-библиографических изысканий Разработчиком 
предлагается следующие проектные решения по реставрации и ремонту Объекта (см. 
Раздел 3 Стадия 1 Подраздел 1 «Пояснительная записка»): 
 «В рамках проведения работ по приспособлению объекта для современного 
использования, с целью увеличения коечного фонда стационарного отделения 
противотуберкулезного диспансера на максимально возможное размещение мест в 
палатах, проектом предусмотрены следующие виды работ: 

- демонтаж существующих тесовых оштукатуренных по деревянной дранке 
перегородок вследствие их неработоспособного состояния. Вновь возводимые перегородки 
выполнить из гипсокартона по металлическому каркасу с заполнением 
звукоизоляционными плитами; 
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- перепланировку и переустройство существующего объема центральной части и 
левого крыла здания в соответствии с предъявляемыми требованиями к площадям 
помещений медицинских учреждений, с сохранением планировки коридорного типа с 
холлом в боковом крыле; 

- переустройство крыльца эвакуационного выхода с торца здания в соответствии с 
современными противопожарными требованиями. В качестве необходимой меры для 
эвакуации посетителей и персонала при чрезвычайных ситуациях предусмотреть 
временная металлическая лестница шириной 1300 мм с ограждением высотой 900 мм, 
размещаемую с левой стороны от эвакуационного выхода. Существующая площадка перед 
выходом остается в тех же конструкциях, ремонтируется и выравнивается. 

В дальнейшем, при реставрации фасадов здания рекомендуется восстановление 
данной входной группы в соответствии с первоначальным историческим обликом. 

Учитывая, что внутренняя планировка здания не является подлинной 
(первоначальной), а в «предмет охраны» включена только коридорная система здания, то 
возможно выполнить внутреннюю перепланировку (демонтаж или смещение ненесущих 
перегородок за пределами коридора) для приспособления объекта для современного 
использования. 

Предлагаемые к выполнению работы являются частью необходимых на объекте 
культурного наследия мероприятий по его приспособлению для современного использования 
с учетом существующих требований и норм эксплуатации здания в современных условиях. 

В качестве отделки стен основных помещений (палат, сестринской комнаты, 
поста медсестры, коридоров, холла, холла-столовой, лестничных клеток, хозяйственных 
помещений, комнаты приема пищи персонала, изолятора со шлюзом, кабинета старшей 
медсестры) предусмотреть оклейку гладкими стеклообоями, с дальнейшей окраской 
акриловыми красителями стойкими к мытью. 

В зоне раковины предусмотреть керамическую плитку на высоту 1,6 м. 
В помещениях: процедурной, комнате для сбора мокроты, санузлах, санитарных 

комнатах больных и персонала предусмотреть керамическую плитку на высоту 2,3 м, 
выше – окраска акриловыми красителями стойкими к мытью. 

В тамбуре, в помещениях венткамер в чердачном пространстве стены требуется 
окрасить влагостойкой водоэмульсионной краской. Потолки в основных помещениях с 
улучшенной отделкой предусмотреть подвесные типа «армстронг» для медицинских 
учреждений. Потолки в тамбуре, помещениях венткамер и низ лестничных клеток по 
окрасить влагостойкими красителями. 

В качестве покрытия полов основных помещений используется пожаробезопасный 
коммерческий линолеум (КМ2) по выравнивающему слою из гипсоволокнистых плит. 

На площадках лестничных клеток, в санузлах, в комнате для сбора мокроты, 
санитарных комнатах больных и персонала, в части коридоров (где межэтажные 
перекрытия сводчатые, либо в полах по грунту) в хозяйственных помещениях 
предусмотреть керамогранитную плитку с шероховатой поверхностью. 

Витражи и легкую перегородку поста медсестры предусмотреть из ПВХ профиля с 
заполнением из армированного безопасного стекла. Дверные блоки внутренние во всех 
рассматриваемых помещениях заменить на алюминиевые белые по ГОСТ 23747-2015. 

Наружные двери предусмотреть стальными, утепленными. 
Дверные и внутренние оконные откосы оштукатурить и окрасить акриловыми 

красителями, стойкими к мытью». 
Помимо указанных мероприятий Проектом также предусмотрены работы по 

ремонту инженерных систем здания (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
отопления и вентиляции), устройству автоматической пожарной сигнализации и системы 
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оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
 Рассмотрение экспертами Проектной документации осуществлялось с учетом 
оценки влияния планируемых ремонтно-реставрационных работ на предмет охраны 
Объекта, утвержденный распоряжением департамента культуры и культурного наследия 
Ивановской области от 25.07.2012 года № 130 «Об утверждении «Предмета охраны» на 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), расположенные на 
территории Ивановской области». Данная оценка осуществлялась исходя из принципа 
безусловного сохранения данных особенностей, послуживших основанием для включения 
Объекта в Реестр. 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической  

и справочной литературы 
 

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года № 569 
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

 

-  закон Ивановской области от 13.07.2007 года № 105-ОЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области»; 

 

- решение исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных 
депутатов от 22.10.1986 года № 322 «О работе советских и хозяйственных органов области 
по выполнению Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и 
культуры»; 

 

- приказ департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 
30.12.2014 года № 120 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание туберкулезного диспансера, 1927-1928 гг., арх. Г.Г. Павин» 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Крутицкая, 27»; 

 

- распоряжение департамента культуры и культурного наследия Ивановской области 
от 25.07.2012 года № 130 «Об утверждении «Предмета охраны» на объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры), расположенные на территории Ивановской 
области»; 

 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие 
требования», введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 593-ст; 

 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 
исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования», введенный в действие с 01.06.2014 года приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 года № 665-ст; 

 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 25.03.2014 года                  
№ 52-01-39/12-ГП [с разъяснениями по вопросу определения состава научно-проектной 
документации, предоставляемой для проведения государственной историко-культурной 
экспертизы]; 
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- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 года                   
№ 90-01-39-ГП [с разъяснениями о необходимости подготовки акта определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации]; 

 

- письмо Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2015 года                   
№ 338-01-39-ГП [о направлении Методических рекомендаций по разработке научно-
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации]. 

Обоснования вывода экспертизы 
 

Необходимость разработки Проектной документации обусловлена Главой VIII 
Федерального закона № 73-ФЗ, основывается на нормах ст. ст. 42 и 44 данного закона и 
включает в себя научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы, 
определяет порядок проведения производственных работ, проводимых в целях поддержания 
Объекта в эксплуатационном состоянии, а также его приспособления для современного 
использования, включая реставрацию элементов, представляющих историко-культурную 
ценность. 

В соответствии с разъяснениями Министерства культуры Российской Федерации, 
изложенными в письме от 24.03.2015 года № 90-01-39-ГП, до начала проектных работ 
проектная организация подготавливает Акт определения влияния видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта    
культурного наследия. Данный акт является неотъемлемой частью исходно-
разрешительной документации Проекта. 
 В соответствии с данными указаниями Министерства культуры Российской 
Федерации Разработчиком подготовлен Акт определения влияния видов работ на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного 
наследия и сделаны следующие выводы:  

«Предполагаемые к выполнению указанные виды работ не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, в 
связи с чем разработка разделов «Схема планировочной организации земельного участка», 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта культурного наследия», «Перечень мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, в части 
оснащенности объекта культурного наследия приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» (указанных в п. 8 Задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия) не требуется». 

В этой связи Проект был разработан с учетом требований ГОСТ Р 55528-2013 
«Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования», и включает в 
себя: 
 - Раздел 1 «Предварительные работы».  

Содержит исходно-разрешительную документацию, результаты предварительного 
исследования при ознакомлении с памятником и имеющимися материалами (программа 
научно-исследовательских работ, план мероприятий, обеспечивающих проведение 
комплексных научных исследований объекта культурного наследия, фотофиксация объекта 
культурного наследия до начала работ), а также акт определения влияния предполагаемых к 
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проведению работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта культурного наследия. 

Материалы Раздела соответствуют Заданию, Проект имеет все необходимые 
разрешительные документы, наличие которых установлено законодательством в сфере 
сохранения объектов культурного наследия.  

- Раздел 2 «Комплексные научные исследования» 
Содержит историко-архивные и библиографические исследования, инженерно-

техническое обследование несущих конструкций с заключением и рекомендациями, а 
также натурные исследования (в т.ч. обмерные чертежи с нанесением дефектов). 

Объема выполненных исследований и обмеров отдельных элементов строительных 
конструкций здания вполне достаточно для разработки принципиальных решений 
проектной документации и рабочих чертежей. 

Материалы раздела обосновывают методическое содержание и состав проектных 
работ, цели натурных исследований. Качество и объем материалов раздела дают 
представление об основных характеристиках памятника и его истории. Материалы 
исследований послужили обоснованием разработанных проектных решений по проведению 
работ по сохранению Объекта. 

- Раздел 3 «Проект приспособления для современного использования».  
Содержит стадии «Эскизный проект» и «Проект», включающие пояснительную 

записку, архитектурно-строительные решения, мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, а также мероприятия по 
ремонту инженерных систем здания. 

Данный раздел документации содержит достаточный объем обоснований принятых 
в Проекте решений, технологические рекомендации по ремонтно-реставрационным 
мероприятиям, а также предложения по организации работ и последовательности их 
выполнения.  

Архитектурно-строительная часть раздела включает текстовые и графические 
материалы, чертежи и разрезы здания, планы приспосабливаемых помещений и 
демонтажных работ, дефектные ведомости на ремонтные работы, экспликации помещений, 
чертежи фрагментов строительных конструкций и узлов.   

Состав и содержание Проекта соответствует требованиям п. 8 Задания, 
утвержденного комитетом Ивановской области по государственной охране объектов 
культурного наследия. 

Разработка Проекта обусловлена, в первую очередь, необходимостью выполнения 
работ по ремонту неэксплуатируемой в настоящее время части здания для организации 
стационарного отделения туберкулезных больных в соответствии с требованиями 
действующих норм при обеспечении физической сохранности Объекта.  

Планируемая перепланировка сохраняет «коридорный тип» здания «с холлом в 
боковом крыле», который является предметом охраны Объекта и касается лишь изменения 
организации внутреннего пространства помещений первого и второго этажей левого крыла 
здания. 

Переустройство крыльца эвакуационного выхода с торца здания с установкой 
металлической лестницы в соответствии с современными противопожарными 
требованиями является временной мерой и не повлияет на визуальное восприятие 
памятника истории и культуры. При этом эксперты поддерживают предложение 
Разработчика о необходимости в дальнейшем, при реставрации фасадов здания 
восстановить данную входную группу в соответствии с первоначальным историческим 
обликом. 
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Проектные решения полностью учли рекомендации, изложенные в выводах по 
итогам проведенного инженерно-технического обследования Объекта. Соблюдение 
методики и последовательности работ, изложенных в Проектной документации, позволит 
выполнить работы при сохранении предмета охраны Объекта.  

В результате изучения представленной Заказчиком экспертизы Проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание противотуберкулезного диспансера», 1927-1928 гг., 
расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27, экспертная комиссия пришла к 
следующим выводам:  

1. Проектная документация разработана организацией, имеющей лицензию на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, работы по сохранению объекта 
культурного наследия проводились на основании задания на проведение указанных работ, 
выданного государственным органом охраны объектов культурного наследия Ивановской 
области, что соответствует ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ. 

2. Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 21.12.2020 года, 
№ 40, утвержденного комитетом Ивановской области по государственной охране объектов 
культурного наследия.  

3. При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная документация. 
Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта в пределах видимости и 
доступности. 

4. Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе 
комплексных научных исследований и соответствуют нормам ст. 42 и 44 Федерального 
закона № 73-ФЗ.  

5. Характер работ, предусмотренных Проектной документацией, позволяет сделать 
вывод о том, что предмет охраны Объекта, утвержденный распоряжением департамента 
культуры и культурного наследия Ивановской области от 25.07.2012 года № 130 «Об 
утверждении «Предмета охраны» на объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры), расположенные на территории Ивановской области», сохраняется.  

6. Работы, указанные в Проектной документации, не оказывают влияние на 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта. 

7. Проектная документация разработана на основе принципов научной 
обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, и содержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность 
Объекта при выполнении работ по его ремонту и приспособлению для современного 
использования, и отвечает требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

 
 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

 «Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание противотуберкулезного 
диспансера, 1927-1928 гг.», расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27 
(левое крыло и центральная часть) в части приспособления для современного 
использования (капитальный ремонт)», выполненная обществом с ограниченной 
ответственностью Строительно-конструкторское бюро «Проект», СООТВЕТСТВУЕТ 
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(положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется для 
согласования в порядке, установленном действующим законодательством. 
 
 

Копии следующих документов: 
 

1. Фотофиксация Объекта 
 

на 3 л.  

2. Протокол заседания комиссии экспертов от 16.02.2021 года № 1 
 

на 2 л. 

3. Протокол заседания комиссии экспертов от 04.03.2021 года № 2 на 2 л. 
 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение 
экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью комиссии экспертов ООО НПЦ «Приоритет», в составе: 
председатель комиссии: Маясов Александр Николаевич; ответственный секретарь 
комиссии: Щеглов Александр Александрович; член комиссии: Искакова Рамзия Гаясовна. 

 
 

Дата оформления акта экспертизы «04» марта 2021 года. 
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Фотофиксация Объекта выполнена на момент заключения договора на проведение настоящей 
историко-культурной экспертизы 

 

 

Фото февраль 2021 года 
 
 

 
 
 

Фото февраль 2021 года 
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Фото февраль 2021 года 
 
 
 
 

 
 

Фото февраль 2021 года 
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Фото февраль 2021 года 
 
 

 
 

Фото февраль 2021 года 
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Ответственный секретарь комиссии                                          А.А. Щеглов 

П Р О Т О К О Л  № 1 
заседания комиссии экспертов по вопросу 

рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание противотуберкулезного диспансера», 1927-1928 гг., 

расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27 
 

г. Саратов                                                                                                      16 февраля 2021 г. 
 

                                                                                               
Присутствовали:  
Дистанционно - Маясов Александр Николаевич – образование высшее, инженер-строитель, стаж 
работы 34 года, государственный эксперт, аттестованный  приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 15.04.2019 года № 436 (- проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных 
в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта   
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия.); 
Дистанционно - Щеглов Александр Александрович – образование высшее, инженер, стаж 
работы 16 лет, государственный эксперт, аттестован приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от  25.08.2020  года № 996 (- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных 
в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном 
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проектная 
документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия); 
Дистанционно - Искакова Рамзия Гаясовна - образование высшее, историк, стаж работы 28 лет; 
эксперт, аттестованный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27.02.2019 
года № 219 (- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в Реестр; - 
документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из Реестра; - документы, 
обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; - документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в 
границах территории объекта культурного наследия    либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.).    
 
Основания работы комиссии: 
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Ответственный секретарь комиссии                                         А.А. Щеглов 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

2. Контракт на  проведение государственной историко-культурной экспертизы от 16.02.2021          
№ 32/21;  

3. Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание противотуберкулезного диспансера, 1927-1928 гг.», 
расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27 (левое крыло и центральная часть) в 
части приспособления для современного использования (капитальный ремонт)», выполненная 
обществом с ограниченной ответственностью Строительно-конструкторское бюро «Проект» 
(лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 01.09.2015 года № МКРФ 02827. 

Повестка дня: 
1. Утверждение состава экспертной комиссии, выбор председателя и ответственного секретаря 

экспертной комиссии. 
2. Утверждение календарного плана работ экспертной комиссии. 
3. Определение основных направлений работы экспертной комиссии. 
4. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы. 

 
Решили: 

По 1-му вопросу: Единогласно решили утвердить состав экспертной комиссии:         
А.Н. Маясов, А.А. Щеглов, Р.Г. Искакова; А.Н. Маясов избран председателем экспертной 
комиссии; А.А. Щеглов ответственным секретарём экспертной комиссии. 
 

По 2-му вопросу: утвердить следующий календарный план: 
 

№ 
п/п 

Этапы проведения экспертизы 
 

Сроки 
выполнения 

 
1.  Направление электронной почтой научно-проектной документации 

членам экспертной комиссии 
1 день 

2.  Изучение научно-проектной документации  5 дней 
3.  Проведение дополнительных исследований (в случае необходимости) 2 дня 
4.  Направление членами экспертной комиссии в адрес председателя, 

ответственного секретаря своих заключений, предложений и 
замечаний 

2 дня 

5.  Составление председателем, ответственным секретарем акта 
экспертизы 

1 день 

6.  Организация подписания акта экспертизы экспертной комиссией 1 день 
 

ИТОГО: 12 рабочих дней 
 

По 3-му вопросу: А.Н. Маясов проводит анализ представленной заказчиком документации и 
докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрения; Р.Г. Искакова проводит анализ 
охранного статуса объекта культурного наследия  и проверяет соответствие представленной проектной 
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Ответственный секретарь комиссии                                         А.А. Щеглов 

 

документации п. 16 постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; А.А. Щеглов 
анализирует обоснованность принятых в проекте решений. 
 

По 4-му вопросу: запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае 
возникновения вопросов в рабочем порядке. 

 
Председатель экспертной комиссии А.Н. Маясов

Ответственный секретарь экспертной комиссии 
 

А.А. Щеглов 

 
Член экспертной комиссии 

                                                            Р.Г. Искакова 
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Ответственный секретарь комиссии                                          А.А. Щеглов 

 
П Р О Т О К О Л  № 2 

заседания комиссии экспертов по вопросу 
рассмотрения проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Здание противотуберкулезного диспансера», 
1927-1928 гг., расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27 

 
г. Саратов                                04 марта 2021 г. 

 
Присутствовали:  
Председатель экспертной комиссии: 
Дистанционно - Маясов Александр Николаевич – образование высшее, инженер-строитель, 
стаж работы 34 года, государственный эксперт, аттестованный  приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 15.04.2019 года № 436 (-  - проектная документация на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; - документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории объекта   культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия.); 
Ответственный секретарь экспертной комиссии: 
Дистанционно - Щеглов Александр Александрович – образование высшее, инженер, стаж 
работы 16 лет, государственный эксперт, аттестован приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от  25.08.2020  года № 996 (- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия); 
Член комиссии: 
Дистанционно - Искакова Рамзия Гаясовна - образование высшее, историк, стаж работы 28 
лет; эксперт, аттестованный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
27.02.2019 года № 219 (- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в Реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из Реестра; - документы, обосновывающие изменение категории историко-
культурного значения объекта культурного наследия; - документация, обосновывающая 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; - документация, за 
исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия    либо на земельном 
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участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия.).  
   
Основания работы комиссии: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

2. Контракт на  проведение государственной историко-культурной экспертизы от 
16.02.2021  № 32/21; 

3. Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание противотуберкулезного диспансера, 
1927-1928 гг.», расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27 (левое крыло и 
центральная часть) в части приспособления для современного использования (капитальный 
ремонт)», выполненная обществом с ограниченной ответственностью Строительно-
конструкторское бюро «Проект» (лицензия Министерства культуры Российской Федерации на 
осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации от 01.09.2015 года № МКРФ 02827. 

 
Повестка дня: 

Обсуждение и согласование заключительных выводов экспертизы, подписание 
заключения (акта) экспертизы. 

Обсуждение: 
Проектная документация соответствует требованиям Задания на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 21.12.2020 года, № 40, 
утвержденного комитетом Ивановской области по государственной охране объектов 
культурного наследия.  При проектировании учтена имеющаяся исходно-разрешительная 
документация. Визуальному обследованию подверглись все элементы Объекта, 
расположенные в габаритах проектирования в пределах видимости и доступности. 
Предусмотренные в Проектной документации работы выполнены на основе комплексных 
научных исследований и соответствуют нормам ст. 42 и ст. 44 Федерального закона № 73-ФЗ.  
Предмет охраны Объекта, утвержденный распоряжением департамента культуры и 
культурного наследия Ивановской области от 25.07.2012 года № 130 «Об утверждении 
«Предмета охраны» на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), 
расположенные на территории Ивановской области», сохраняется. Работы, указанные в 
Проектной документации, не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности Объекта. 

Решили: 
1. Эксперты единогласно пришли к мнению, что представленная на экспертизу научно-

проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание противотуберкулезного диспансера, 1927-1928 гг.», 
расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 27 (левое крыло и центральная часть) 
в части приспособления для современного использования (капитальный ремонт), 
соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.  
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2. Документы, представленные в Разделе «Предварительные работы» Проекта, 
соответствуют п. 16 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года              
№ 569, при этом эксперты считают не целесообразным прикладывать их копии к акту 
экспертизы в виду их наличия в составе Проектной документации.  

3. Подписать заключение (акт) экспертизы усиленными квалифицированными 
электронными подписями 04.03.2021.  

4. Передать заказчику акт экспертизы, подписанный усиленными квалифицированными 
электронными подписями, на электронном носителе, либо по средствам электронной почты, 
копию оставить у ООО НПЦ «Приоритет». 

 
 
 

Председатель экспертной комиссии 
 

А.Н. Маясов

Ответственный секретарь экспертной комиссии 
 

А.А. Щеглов 

Член экспертной комиссии 
 

               Р.Г. Искакова
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